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DRENO

∅150mm
VEM DO TRAT. PRELIMINAR
(DESARENADOR)

ABRAÇADEIRA

OBSERVAÇÃO:

NO NÍVEL DO ALARME, PREVER UM SENSOR
COM DISCADOR TELEFÔNICO PARA AVISAR 
A OPERAÇÃO DA SANEPAR

ABRAÇADEIRA

TAMPA 6

RESPIRO-VENTILAÇÃO FD DN 80
C/ TELA MALHA 2mm VER DETALHE
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TAMPA 5

VEM DO
PVC-JEI-DN150

PV DE CHEGADA

ENCHIMENTO COM
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TAMPA 5

7 100 7

CAPACIDADE DE 40,50 m³
RESERVATÓRIO DE ACÚMULO
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VAI PARA

ELEVATÓRIA
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RÉGUA COM MEDIDA DE VAZÃO
VER ESPECIFICAÇÃO BÁSICA

RÉGUA COM MEDIDA DE ALTURA
VER ESPECIFICAÇÃO BÁSICA

COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO
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COMPORTAS EM FIBRA DE VIDRO

08

POÇO DE VISITA

SEGUE PARA RESERVATÓRIO DE ACÚMULO NO CASO DE MANUTENÇÃO

VEM DO
PVC-JEI-DN150

GRADEAMENTO 

497,000
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G.I.=496,396

G.I.=496,338
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G.I.=496,250 G.I.=496,580
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DEPÓSITO DE DETRITOS
CAP.=30 LITROS CADA

AZUIS COM TAMPA ROSCADA

EXTRAVASO
R DA ELEVATÓ

RIA

PVC-JEI-DN150

 NO GRADEAMENTO E/OU DESARENADOR E RETORNA DO RESERVATÓRIO
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VERTEDOURO
VER ESPECIFICAÇÃO BÁSICA

G.I.=496,396
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497,000

497,000
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TAMPA 5

PÇ

03

01PVC 1MPaJE

TUBO PONTA/PONTA x 1,25m

PÇ

09

01PVC 1MPaJE

PÇ
14

02PN10

MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL DA MARCA XYLEM MODELO NP 3127 SH3~ 247

COM GUIA E PEDESTAL EM AÇO INOX, COM Q=24,76 m³/h, HM=44,52 mca E P=8,20kW

PÇ

16

04

DN 80

FDPN10

CURVA 90° COM FLANGES

PÇ

17

02

DN 80

FDPN10

TUBO COM FLANGES x 2,40m

PÇ02

DN 80

FDPN10TUBO COM FLANGES E ABA DE VEDAÇÃO x 0,50m

18

VÁLVULA DE RETENÇÃO COM PORTINHOLA FLEXÍVEL PARA ESGOTO (FLAP)

PÇ19 02

DN 80

FDPN10

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE TIPO STRAUB-ASVOTEC

PÇ
20

03DN 80FDPN10

REGISTRO DE GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA, COM

FLANGES E CABEÇOTE

PÇ
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DN 80

FDPN10

CURVA 45° COM FLANGES

PÇ

24

02

DN 80

FDPN10JUNÇÃO 45° COM FLANGES

PÇ
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01

DN 80

FDPN10

TUBO COM FLANGES x 0,15m

PÇ
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DN 80

FDPN10

TUBO COM FLANGES x 0,32m

PÇ
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DN 80

FDPN10CURVA 90° COM FLANGES E PÉ DE COLUNA
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DN 80
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TUBO COM FLANGES x 0,50m
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FDPN10TUBO PONTA/FLANGE E ABA DE VEDAÇÃO x 0,50m
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DN 80

FDPN10

TUBO COM FLANGES x 5,35m

PAPELÃO HIDRÁULICO

PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS

E ARRUELAS METÁLICAS

S/N

S/N

PN10   DN80 280

UD

PARA JUNTA FLANGEADA

38 JUNTAS

35
PN10   DN80

UD

TUBO PONTA/PONTA x 5,60m

SISTEMA DE ENTRADA E BY-PASS

RELAÇÃO DE MATERIAL - EEE-01 - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

N° QUANTDISCRIMINAÇÃO UND.

PÇ

02

01DN 150mmPVC 1MPaJE

TUBO PONTA/PONTA x 1,35m

01

PÇ

13

01

DN 150mm

PVC 1MPaJE

CURVA 45° PONTA/BOLSA

PÇ01

DA MARCA VALLOY OU SIMILAR.

PÇ

04

01PVC 1MPaJE

TUBO PONTA/PONTA x 2,70m

PÇ

05

01PVC 1MPaJETÊ 90° COM BOLSAS

PÇ

06

01PVC 1MPaJE

CAP

PÇ

07

01PVC 1MPaJE

TUBO PONTA/PONTA x 2,05m

PÇ

11

01PVC 1MPaJE

TUBO PONTA/PONTA x 0,60m

PÇ01

DN 150mm

PVC 1MPaJE

TUBO PONTA/PONTA x 1,20m

PÇ01

TROLEY

PÇ01

TALHA MANUAL

PÇ

31

01GUINDASTE COM LANÇA GIRATÓRIO

PÇ32 01

DN 100mm

JE

GRELHA REDONDA CROMADA PVC

PÇ33 01

DN 100mm

JE

TUBO PONTA/PONTA x 0,30m PVC

PÇ34 01

DN 100mm

JE

JOELHO 90° COM BOLSAS PVC

PÇ35 01

DN 100mm

JE

PVCTUBO PONTA/PONTA x 1,75m

DRENAGEM

NA PRANCHA 02/06
MATERIAL RELACIONADO

50 396

VER DETALHE  E MATERIAL
RELACIONADO NA PRANCHA 02

180

PÇ

08

01
PVC 1MPaJE

TUBO PONTA/PONTA x 2,50m

12

DN 150mm

PVC 1MPaJE

TUBO PONTA/PONTA x 2,95m

RECALQUE

PÇ02DN 80FDPN10

GRADEAMENTO
CONJUNTO DO
GRADEAMENTO

7 100 7
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DE ACÚMULO PARA O POÇO DE VISITA QUANDO HOUVER EXTRAVASAMENTO

G.I.=496,389

RAIO DE GIRO DO GUINDASTE
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PÇ

10

03

DN 150mmFD
PN10REGISTRO DE GAVETA COM CUNHA DE BORRACHA, COM BOLSAS E CABEÇOTE

DN 150mm

DN 150mm

DN 150mm

DN 150mm

DN 150mm

DN 150mm

DN 150mm

DN 150mm

15

21

RAIO DE AÇÃO 3,00m

N.C.=497,000

497,200

497,000
497,100 497,100

N.C.=497,000
497,100 497,100 497,100

N.C.=497,000

G.I.=496,396

N.EXT.=496,300

N.ALARME=496,000

N.A.MÍN.=494,200

N.F.=493,700

N.F.=494,800

N.F.=496,300

N.F.=494,250

N.E.=496,250

A

A

RELACIONADA NA
PRANCHA 02

TUBULAÇÃO ENTERRADA

TUBULAÇÃO APARENTE

BRITA Nº 02

PRÉ-MOLDADA
DE CONCRETO
(VER DETALHE)

TPP - PADRÃO SANEPAR
(VER DETALHE)

PLACA

20
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25
23

5
25

N.A.MÁX.=495,600

N.L.=-497,100

N.F.=494,800

N.F.=496,400

JEI-DN150
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0.1L/S

0L/S

0.2L/S

0.4L/S

0.6L/S

0.8L/S

1.0L/S

12.5L/S

1.5L/S
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3.0L/S
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22.5L/S

25.0L/S

ENCHIMENTO COM
TIJOLO MACIÇO

REVESTIMENTO EM
CONCRETO e=5cm

TAMPÃO CL50COMPORTA EM FIBRA DE VIDRO

N.V.=496,600

65

VAI PARA
POÇO DE

25

N.F.=496,400

N.VERT.=496,600

SUCÇÃO

PVC

25 85 25 120 25

50 15

G.I.=496,389

G.I.=496,580

497,000

N.C.=497,000

G.I.=496,600

FUNDO
LAJE DE

5
12

BY PASS DO
GRADEAMENTO

VEM DO

VAI/VEM DO
RESERVATÓRIO
DE ACÚMULO

G.I.=496,250
VEM DO
POÇO DE
SUCÇÃO

N.F.=496,250
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B

B

C C

N.C.=497,000

25 450 25 180 25 152 25 120 25 137 25 50 25 45 25 20 25 346 25

TAMPAS 4

TAMPAS 4

5

EEE-01 - PLANTA BAIXA - CORTES AA, BB E CC

03/05

FUNASA - Fundação Nacional da Saúde

CONTRATANTE:

CONTRATADA:

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL

DE CURITIBA

Divisão de Engenharia de Saúde Pública

Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2

MUNICÍPIO:

TÍTULO:

DATA:

ARQUIVO:

ESCALA: PRANCHA:

1:25

SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

PROGRAMA:

CONSÓRCIO - CODES

DE-2012.016-PR-SJP-SES-EEE.003=2

ANALISTA

REG. CREA

RESP. TÉCNICO

REG. CREA REG. CREA

RESP. TÉCNICO

GERSON PAVANELLI

PR-16.702/D

VICTOR HUGO PEREIRA

PR-136.350/D

ABRIL/2017

HELIO SANFELICE

PR-5.758/D


